Labor der

e,

Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH stadtwerke S ( DAKKS
Kurfursten-Anlage 42-50 hEidElberg ® ”’@: Deutsche
69115 Heidelberg netze guie D508 g 00
Priifbericht Nr. UZ_201400348_17062014_1624
Wasseruntersuchung
Auftraggeber Stadt Eppelheim
69208 Eppelheim
Probenahmestelle Eppelheim Misch Code-Nr. 300-00
Entnahmeort Eppelheim Eppelheimer Weg
WW Eppelheim Hahn auf Abgangsleitung
Entnahmedatum 06.05.2014 Entnahmeuhrzeit 08:40 Probenehmer Zuhnemer

Probenbearbeitung vom 06.05.2014

bis zum 17.06.2014

Parameter Verfahren Messwert GWU GWO Einheit Labor
Hartebereich BERECHNUNG hart ohne SWH
Gesamtharte BERECHNUNG 24,38 °dH SWH
Calcium DIN 38406-3:2002-03 137,0 mg/l MW
Magnesium DIN 38406-3:2002-03 23,0 mg/Il MW
Karbonathéarte BERECHNUNG 18,09 °dH SWH
Nichtkarbonatharte [°dH] BERECHNUNG 6,30 °dH SWH
pH-Wert bei CaCO3-Séttigung BERECHNUNG 7,04 ohne MW
. DIN .
Calcitbewertung 38404-10:1995-04 abscheidend ohne MW
- e DIN
Calcitlésekapazitat 38404-10-1995-04 -15,21 5,00 mg/| MW
CO2 frei BERECHNUNG 39,60 mg/l SWH
Delta-pH-Wert BERECHNUNG 0,07 ohne SWH
Séaurekapazitat bis pH4,3 DIN 38409-7:2005-12 6,51 mmol/l | MW
Basekapazitat bis pH8.2 DIN 38409-7:2005-12 0,90 mmol/l | MW
Hydrogenkarbonat DEV D8 394,06 mg/l SWH
. DIN
Ammonium 38406-05-1983-10 <0,01 0,5 mg/l MW
. DIN EN ISO
Chlorid 10304-1:2009-07 38 250 mg/I| MW
Cyanid, gesamt DIN 38405-7:2002-04 <0,005 0,05 mg/I MW
. DIN EN ISO
Fluorid 10304-1:2009-07 <0,15 1,5 mg/I MW
. DIN EN ISO
Nitrat 10304-1:2009-07 28,2 50,0 mg/I MWV
o DIN EN
Nitrit 26777:1993-04 <0,05 0,50 mg/I MW
DIN EN ISO
Phosphat als P04 6878-2004-09 <0,50 mg/I MWV
DIN EN ISO
Sulfat 10304-1:2009-07 79,8 250,0 mg/l MW

Das auszugsweise Kopieren ist ohne unsere schriftliche Genehmigung unzuléssig !

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchte Probe.
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Summenkonzentration Nitrat-Nitrit | BERECHNUNG 0,6 1,0 ohne SWH
Aluminium ?:gf;legc%_ﬂ <0,02 0,20 mg/I MW
Antimon '13:';8'55":‘2';%_ s <0,0005 0,005 mgll | MW
Arsen ?:QSESEIZ'OS(%-H <0,001 0,010 mg/l MW
Blei '13%55":'2';%_ " <0,001 0,010 mgll | MW
Bor p e 0,07 1,00 mg/l | MW
Cadmium e o1 <0,00050 0,00300| mg/ | MW
Chrom e oo 1 <0,002 0,050 mg/l | MW
Eisen I1D:I\818E5I\:12I§(%_11 <0,01 0,20 mg/I MW
Kalium ?:I\SISESI\:IZEOOQ-H 2,56 mg/I MW
Kupfer 5’:255":'2'3%_ y <0,002 2,000 mgll | MW
Mangan ?:'\8‘8E5'\:12I(?(§)9-11 <0,002 0,050 mg/I MW
Natrium ?;ggE;;lglg(%_ﬂ 21,7 200,0 mg/I MW
Nickel ?:,;8%,\;]2'5(%- y <0,002 0,020 mgl | Mw
Quecksilber o et 2200502 <0,0001 0,0010 | mgn | MW
Selen PSS <0,001 0,010 mg/l | MW
Uran '13'729'54"_'2':82(805_02 0,0005 0,0100 | mgn | MW
Zink S aa ooy 11 0,007 mg/l | MW
Geruch ZD(I)';6E_:IO1 B2e ohne Abweichung ohne SWH
Geschmack 2D(|)26E_r1\101 622 ohne Abweichung ohne SWH
Temperatur DIN 38404:1976-12 12,4 °C SWH
pH-Wert |1D(|J'\512E3'\:12l(?102-0 ) 7.11 650 9,50 ohne | SWH
Leitfahigkeit g;g 8'58'?‘1 . 869 2790 uSlem | SWH
Sauerstoff gg; 15":'1';552_ y 9,8 mgll | SWH
Farbung 7Dt|3§7E:§O|182(?0 . <0,10 0,50 1m | Mw
Tribung %g;go'gg o4 0,15 1,00 NTU | Mw

Das auszugsweise Kopieren ist ohne unsere schriftliche Genehmigung unzuldssig !
Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe.
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Parameter Verfahren Messwert GWU GWO Einheit |Labor
. o TRINKWV
Koloniezahl 20°C 2001-5/IBB:2012-12 0 100 KBE/ml MWV
. o TRINKWV
Koloniezahl 36°C 2001-5/IBB:2012-12 0 100 KBE/mI MW
_— . DIN EN ISO
Escherichia coli 9308-1:2001-07 0 0 KBE/100 ml | MW
. . DIN EN ISO
Coliforme Bakterien 9308-1:2001-07 0 0 KBE/100 ml| MW
EN ISO
Enterokokken 7899-2:2000-04 0 0 KBE/100 mi| MW
TOC DIN EN 1484:1997-08 1,4 mg/I MW
Benzol DIN 38407-9:1991-05 <0,5 1 ug/l \Y/\YaV4
Benzo-(a)-Pyren HAUSMETHODE <0,005 0,010 g/l MW
Benzo-(b)-Fluoranthen HAUSMETHODE <0,01 g/l MW
Benzo-(ghi)-Perylen HAUSMETHODE <0,02 ug/l MW
Benzo-(k)-Fluoranthen HAUSMETHODE <0,01 g/l MW
Indeno-(1,2,3-cd)-Pyren HAUSMETHODE <0,02 g/l MW
Summe PAK nach TrinkwV 2011 |BERECHNUNG <BG 0,100 ug/l SWH
. DIN EN ISO
Trichlorethen 10301:1997-08 <0,5 ug/l MW
DIN EN ISO
Tetrachlorethen 10301:1997-08 <0,50 ug/l MW
Summe Tri Tetra BERECHNUNG <BG 10,0 ug/l SWH
. DIN EN ISO
Tribrommethan 10301:1997-08 <0,5 pg/l MW
. DIN EN ISO
Trichlormethan 10301:1997-08 <0,5 ug/l MW
. DIN EN ISO
Bromdichlormethan 10301:1997-08 <0,5 pg/l MW
: DIN EN ISO
Dibromchlormethan 10301:1997-08 <0,50 pg/l MW
Summe THM BERECHNUNG <BG 50,0 pg/l SWH
; DIN EN ISO
1,2-Dichlorethan 10301:1997-08 <2,0 3,0 ug/l MW
DIN EN ISO
Alachlor 10695:2000-11 <0,05 0,10 ug/l MW
. DIN EN ISO
Aldrin 10695:2000-11 <0,02 0,03 pg/l MW
. DIN EN ISO
Atrazin 10695:2000-11 <0,05 0,10 ug/l MW
. DIN EN ISO
Ethylazinphos 11369:1997-11 <0,05 0,10 ug/l MW
. DIN EN ISO
Methylazinphos 11369:1997-11 <0,05 0,10 pg/l MW
Bromacil HAUSMETHODE <0,05 0,10 ug/l MW
Carbofuran DIN EN{SC <0,05 0,10 ugl | Mw

Das auszugsweise Kopieren ist ohne unsere schriftliche Genehmigung unzuléssig !

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchte Probe.
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Chlorfenvinphos I1Z)(I)29E5l\212|§§)_11 <0,05 0,10 pg/l MW
Ethylchlorpyriphos '13('; 55":'2'5&_ y <0,05 0,10 wgll | MW
Cyhalothrin ?éﬁgi'fz'?&- y <0,05 0,10 ugl | Mw
0,0-DDT '13(')29'55":'2'03(%_ y <0,05 0,10 ugl | Mw
p,p-DDT ?(')ggs"fz'g(%_ y <0,05 0,10 o/l | MW
Desethylatrazin ?2)255'\;12?8)-11 <0,05 0,10 ug/l MW
Desethylterbuthylazin '13(')';9'55“:‘2';%_ y <0,05 0,10 ugl | Mw
Diazinon ?(l)%gEsr\:lzlc?c?o- y <0,05 0,10 ugl | Mw
Dichlobenil ?('ggi":‘z'g(%_ y <0,05 0,10 ugl | Mw
Dichlorbenzamid ?(IJEQES'\:IZIOS(%-H <0,05 0,10 pg/l MW
Dieldrin S o <0,02 0,03 ngll | Mw
Dimethoat HAUSMETHODE <0,05 0,10 g/l MW
Dimethomorph HAUSMETHODE <0,05 0,10 pg/l MW
Endrin | ?é)'\elgEsl\:legc%-ﬂ <0,05 0,10 pg/l MW
Alpha-HCH '13(')';955":'2'(?(%_ y <0,05 0,10 wgll | Mw
Beta-HCH ?(I)ngsr\:lzlc?c%- 2 <0,05 0,10 ugl | Mw
Delta-HCH ?(')255":'2'5&_ . <0,05 0,10 ugl | MW
Gamma-HCH ?(')';55":‘2';%_ y <0,05 0,10 ug | MW
Heptachlor ?(I)’;QEsl\:lzlg&- y <0,02 0,03 ugll | Mw
Heptachlorepoxid ?é"ég?z'?&_ y <0,02 0,03 ugl | Mw
Hexazinon HAUSMETHODE <0,05 0,10 g/l MW/
Isodrin ?(')%9'55":‘2'3%_ y <0,05 0,10 ugl | MW
Lenacil '131'\;6!595115907—11 <0,05 0,10 ug/l MW
Malathion ?&;"g&%_1 1 <0,05 0,10 pg/l MW
Metalaxy! '13('; QES":‘Z'(;S(%_ y <0,05 0,10 ugll | Mw
Metazachlor ?(%55’\:‘2[?(%_11 <0,05 0,10 pg/l MW
Methoxychlor ?g;f;‘;g&_ » <0,05 0,10 wgl | MW

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe.

Das auszugsweise Kopieren ist ohne unsere schriftiche Genehmigung unzulassig !
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DIN EN ISO
Metolachlor 10695:2000-11 <0,05 0,10 pg/l MWV
Metribuzin HAUSMETHODE <0,05 0,10 g/l MW
. DIN EN ISO
Oxadixy! 10695:2000-11 <0,05 0,10 pg/l MW
. DIN EN ISO
Ethylparathion 10695:2000-11 <0,05 0,10 ug/l MW
. DIN EN ISO
Methylparathion 10695:2000-11 <0,05 0,10 pg/l MWV
y g DIN EN ISO
Pendimethalin 10695:2000-11 <0,05 0,10 ug/l MWV
o DIN EN ISO
Pirimiphos-methyl 10695:2000-11 <0,05 0,10 ug/l MW
: DIN EN ISO
Propazin 10695:2000-11 <0,05 0,10 pg/l MW
) DIN EN ISO
Sebuthylazin 10695:2000-11 <0,05 0,10 pg/l MWV
. . DIN EN ISO
Simazin 10695:2000-11 <0,05 0,10 pg/l MW
Tebuconazol HAUSMETHODE <0,05 0,10 ug/l MW
. DIN EN ISO
Terbuthylazin 11369:1997-11 <0,05 0,10 ug/l MW
. DIN EN ISO
Triallat 10695:2000-11 <0,05 0,10 ug/l MW
. . DIN EN ISO
Trifluralin 10695:2000-11 <0,05 0,10 ug/l MW
. . DINENISO
Desisopropylatrazin 10695:2000-11 <0,05 0,10 pg/l MW
2,4-D HAUSMETHODE <0,05 0,10 g/l MW/
2,4-DB HAUSMETHODE <0,05 0,10 g/l MW
. DIN EN ISO
Dichlorprop 15913:2003-05 <0,05 0,10 pg/l MW
Dicamba HAUSMETHODE <0,05 0,10 g/l MW
MCPA HAUSMETHODE <0,05 0,10 pg/l MW
MCPB HAUSMETHODE <0,05 0,10 ug/l MW
DIN EN ISO
Mecoprop 15913:2003-05 <0,05 0,10 ug/l MW
Bentazon HAUSMETHODE <0,05 0,10 g/l MW
DIN
245 T 38407-35:2010-10 <0.05 18 gl | e
DIN EN ISO
Fenoprop 15913:2003-05 <0,05 0,10 ug/l MWW
Chlortoluron HAUSMETHODE <0,05 0,10 ug/l MW/
Diuron HAUSMETHODE <0,05 0,10 g/l MW
Isoproturon HAUSMETHODE <0,05 0,10 ug/! MW
Linuron HAUSMETHODE <0,05 0,10 ug/! MW
Methabenzthiazuron HAUSMETHODE <0,05 0,10 g/l MW

Das auszugsweise Kopieren ist ohne unsere schriftliche Genehmigung unzulssig !
Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe.
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Metobromuron HAUSMETHODE <0,05 0,10 ug/l MW
Metoxuron HAUSMETHODE <0,05 0,10 g/l MWV
Monuron HAUSMETHODE <0,05 0,10 ug/l MW/
Chloridazon HAUSMETHODE <0,05 0,10 g/l MWW
Erlduterung Vereinfachte Berichtsform - Bei Bedarf kénnen weitere Details zur Probenahme und

Probenbearbeitung mitgeteilt werden.

n.b.: nicht bestimmt; 0.a.V.: ohne anormale Veranderungen; GWU/GWO: unterer/oberer
Grenzwert; Berechnete Parameter unterliegen nicht der Akkreditierung.

Beurteilung Die untersuchte Probe gab keinen Anlass zu Beanstandungen.

Heidelberg, den 17.06.2014
//C’ ar¥ca..,. - 8.2,

Haike Hartmann-Muhle, Laborleiterin

Das auszugsweise Kopieren ist ohne unsere schriftliche Genehmigung unzuldssig !
Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe.
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